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建築物エネルギー消費性能基準等における一次エネルギー消費量算定方法の変更について 

 
平成 28 年 4 月 1 日 

 
 

第四章「暖冷房設備」第一節「全般」の一部を下記のように変更します。 
 

変更前 

Ver.03（住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム Ver.01.15） 

変更後 

Ver.04（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2.0） 

第四章 暖冷房設備 

（略） 

第四章 暖冷房設備 

（略） 

 

3. 用語の定義 

（略）（第 3 節全文） 

 

3. 用語の定義 

第一章の定義を適用する。 

 

4. 記号及び単位 

4.1 記号 

この計算で用いる記号及び単位は表 4.1.1 による。 

4. 記号及び単位 

4.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。 

表 4.1.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

 ா, 冷房設備機器の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,, 住戸全体を連続的に暖房する方式における冷房設備の消費電力量 kWh/hܧ

表 1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

 ா, 冷房設備／冷房設備機器の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,, 住戸全体を連続的に暖房する方式における冷房設備の消費電力量 kWh/hܧ
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 ா,,ெோܧ
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備の

消費電力量 
kWh/h 

 ா,,ைோܧ
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備の消費電力量 
kWh/h 

 ா,ு 暖房設備機器等の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,ு, 住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,ு,ெோܧ
居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備の

消費電力量 
kWh/h 

 ா,ு,ெோைோܧ

居室のみを暖房する方式において主たる居室及びその他の居室がとも

に温水暖房を設置した場合における主たる居室及びその他の居室に

設置された暖房設備の消費電力量 

kWh/h 

 ா,ு,ைோܧ
居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備の消費電力量 
kWh/h 

  冷房設備機器のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 , 住戸全体を連続的に暖房する方式における冷房設備のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ,ெோ,ீܧ
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備の

ガス消費量 
MJ/h 

 ,ைோ,ீܧ
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備のガス消費量 
MJ/h 

 ு 暖房設備機器／暖房設備機器等のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ு, 住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ு,ெோ,ீܧ
居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備の

ガス消費量 
MJ/h 

 ு,ெோைோ,ீܧ

居室のみを暖房する方式において主たる居室及びその他の居室がとも

に温水暖房を設置した場合における主たる居室及びその他の居室に

設置された暖房設備のガス消費量 

MJ/h 

 ு,ைோ,ீܧ
居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備のガス消費量 
MJ/h 

 , 冷房設備機器の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,, 住戸全体を連続的に暖房する方式における冷房設備の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,,ெோܧ
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備の

灯油消費量 
MJ/h 

 ா,,ெோܧ
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備

の消費電力量 
kWh/h 

 ா,,ைோܧ
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備の消費電力量 
kWh/h 

 ா,ு 暖房設備／暖房設備機器／暖房設備機器等の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,ு, 住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,ு,ெோܧ
居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備

の消費電力量 
kWh/h 

 ா,ு,ெோைோܧ

居室のみを暖房する方式における主たる居室及びその他の居室に設

置された暖房設備の消費電力量 

 

kWh/h 

 ா,ு,ைோܧ
居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備の消費電力量 
kWh/h 

  冷房設備／冷房設備機器のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 , 住戸全体を連続的に暖房する方式における冷房設備のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ,ெோ,ீܧ
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備

のガス消費量 
MJ/h 

 ,ைோ,ீܧ
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備のガス消費量 
MJ/h 

 ு 暖房設備／暖房設備機器／暖房設備機器等のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ு, 住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ு,ெோ,ீܧ
居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備

のガス消費量 
MJ/h 

 ு,ெோைோ,ீܧ

居室のみを暖房する方式における主たる居室及びその他の居室に設

置された暖房設備のガス消費量 

 

MJ/h 

 ு,ைோ,ீܧ
居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備のガス消費量 
MJ/h 

 , 冷房設備／冷房設備機器の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,, 住戸全体を連続的に暖房する方式における冷房設備の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,,ெோܧ
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備

の灯油消費量 
MJ/h 
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 ,,ைோܧ
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備の灯油消費量 
MJ/h 

 ,ு 暖房設備機器等の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,ு, 住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,ு,ெோܧ
居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備の

灯油消費量 
MJ/h 

 ,ு,ெோைோܧ

居室のみを暖房する方式において主たる居室及びその他の居室がとも

に温水暖房を設置した場合における主たる居室及びその他の居室に

設置された暖房設備の灯油消費量 

MJ/h 

 ,ு,ைோܧ
居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備の灯油消費量 
MJ/h 

 ெ,ܧ
冷房設備機器のその他の燃料による一次エネルギー消費量 

 
MJ/h 

 ெ,,ܧ
住戸全体を連続的に暖房する方式における冷房設備のその他の燃料

による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,,ெோܧ
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備の

その他の燃料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,,ைோܧ
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備のその他の燃料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,ுܧ
暖房設備機器等のその他の燃料による一次エネルギー消費量 

 
MJ/h 

 ெ,ு,ܧ
住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備のその他の燃料

による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,ு,ெோܧ
居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備の

その他の燃料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,ு,ெோைோܧ

居室のみを暖房する方式において主たる居室及びその他の居室がとも

に温水暖房を設置した場合における主たる居室及びその他の居室に

設置された暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量 

MJ/h 

 ெ,ு,ைோܧ
居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備のその他の燃料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

（追加） （追加） （追加） 

  冷房潜熱負荷 MJ/hܮ

 ,,ைோܧ
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備の灯油消費量 
MJ/h 

 ,ு 暖房設備／暖房設備機器／暖房設備機器等の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,ு, 住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,ு,ெோܧ
居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備

の灯油消費量 
MJ/h 

 ,ு,ெோைோܧ

居室のみを暖房する方式における主たる居室及びその他の居室に設

置された暖房設備の灯油消費量 

 

MJ/h 

 ,ு,ைோܧ
居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備の灯油消費量 
MJ/h 

 ெ,ܧ
冷房設備／冷房設備機器のその他の燃料による一次エネルギー消

費量 
MJ/h 

 ெ,,ܧ
住戸全体を連続的に暖房する方式における冷房設備のその他の燃

料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,,ெோܧ
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備

のその他の燃料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,,ைோܧ
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備のその他の燃料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,ுܧ
暖房設備／暖房設備機器／暖房設備機器等のその他の燃料による

一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,ு,ܧ
住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備のその他の燃

料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,ு,ெோܧ
居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備

のその他の燃料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ெ,ு,ெோைோܧ

居室のみを暖房する方式における主たる居室及びその他の居室に設

置された暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量 

 

MJ/h 

 ெ,ு,ைோܧ
居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備のその他の燃料による一次エネルギー消費量 
MJ/h 

 ,ு 暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値 MJ/h்ܧ

  冷房潜熱負荷 MJ/hܮ
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 , 住戸全体を連続的に冷房する方式における冷房潜熱負荷 MJ/hܮ

 ௌ 冷房顕熱負荷 MJ/hܮ

 ௌ, 住戸全体を連続的に冷房する方式における冷房顕熱負荷 MJ/hܮ

 ு 暖房負荷 MJ/hܮ

 ு, 住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房負荷 MJ/hܮ

（略） （略） （略） 

்ܳ,, 
住戸全体を連続的に冷房する方式における未処理冷房潜熱負荷 

 
MJ/h 

்ܳ,,ெோ 
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備

機器の未処理冷房潜熱負荷 
MJ/h 

்ܳ,,ைோ 
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備機器の未処理冷房潜熱負荷 
MJ/h 

்ܳ,ௌ 冷房設備機器の未処理冷房顕熱負荷 MJ/h 

்ܳ,ௌ, 
住戸全体を連続的に冷房する方式における冷房設備機器の未処理冷

房顕熱負荷 
MJ/h 

（略） （略） （略） 

ܳ௫,ு 暖房設備機器等の最大暖房出力 MJ/h 

 － ௐௌ,ுௐு 温水暖房の温水供給運転率ݎ

（追加） （追加） （追加） 

（追加） （追加） （追加） 

（追加） （追加） （追加） 

 ௦௪,ுௐு 温水暖房の往き温水温度 oCߠ
 

 , 住戸全体を連続的に冷房する方式における冷房潜熱負荷の合計 MJ/hܮ

 ௌ 冷房顕熱負荷 MJ/hܮ

 ௌ, 住戸全体を連続的に冷房する方式における冷房顕熱負荷の合計 MJ/hܮ

 ு 暖房負荷 MJ/hܮ

 ு, 住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房負荷の合計 MJ/hܮ

（略） （略） （略） 

்ܳ,, 
住戸全体を連続的に冷房する方式における冷房設備の未処理冷房

潜熱負荷 
MJ/h 

்ܳ,,ெோ 
居室のみを冷房する方式における主たる居室に設置された冷房設備

機器の未処理冷房潜熱負荷 
MJ/h 

்ܳ,,ைோ 
居室のみを冷房する方式におけるその他の居室に設置された冷房設

備機器の未処理冷房潜熱負荷 
MJ/h 

்ܳ,ௌ 冷房設備機器の未処理冷房顕熱負荷 MJ/h 

்ܳ,ௌ, 
住戸全体を連続的に冷房する方式における冷房設備の未処理冷房

顕熱負荷 
MJ/h 

（略） （略） （略） 

ܳ௫,ு 暖房設備機器／暖房設備機器等の最大暖房出力 MJ/h 

 － ௐௌ,ுௐு 温水暖房の温水供給運転率ݎ

 ்,ு,ߙ

住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備の未処理暖房

負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算

するための係数 

－ 

 ்,ு,ெோߙ

居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備

の未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量

相当値に換算するための係数 

－ 

 ்,ு,ைோߙ

居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設

備の未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費

量相当値に換算するための係数 

－ 

 ௦௪,ுௐு 温水暖房の往き温水温度 oCߠ

4.2 添え字 

この計算で用いる添え字は表 4.1.2 による。 

表 4.1.2 添え字 

4.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 2 による。 

表 2 添え字 
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添え字 意味 

݀ 日付 

 時刻 ݐ

݅ 暖冷房区画の番号 
 

添え字 意味 

݀ 日付 

 時刻 ݐ

݅ 暖冷房区画 

（略） 

6. 暖房設備の一次エネルギー消費量及び処理負荷と未処理負荷 

6.1 処理負荷及び未処理負荷 

6.1.1 住戸全体を連続的に暖房する方式 

（略） 

6. 暖房設備の一次エネルギー消費量及び処理負荷と未処理負荷 

6.1 処理負荷及び未処理負荷 

6.1.1 住戸全体を連続的に暖房する方式 

住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の処理暖

房負荷்ܳ,ு,,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷்ܳ,ு,,ௗ,௧は、

式(1)及び式(2)により表される。 

（式(1)及び式(2)略） 

住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の処理

暖房負荷்ܳ,ு,,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷்ܳ,ு,,ௗ,௧

は、式(1)により表される。 

（式(1)及び式(2)削除） 

（追加） 

 

 

 

   ்ܳ,ு,,ௗ,௧ ൌ min൫ܳ௫,ு,ௗ,௧,  ு,,ௗ,௧൯            ሺ1aሻܮ

    ்ܳ,ு,,ௗ,௧ ൌ ு,,ௗ,௧ܮ െ ்ܳ,ு,,ௗ,௧             ሺ1bሻ 
 

ここで、 

்ܳ,ு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房

設備の処理暖房負荷（MJ/h） 

்ܳ,ு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房

設備の未処理暖房負荷（MJ/h） 

ここで、 

்ܳ,ு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖

房設備の処理暖房負荷（MJ/h） 

்ܳ,ு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖

房設備の未処理暖房負荷（MJ/h） 

ܳ௫,ு,ௗ,௧  ：日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備機器の最大暖房出力（MJ/h） 

におけるݐு,,ௗ,௧    ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの暖房

ܳ௫,ு,ௗ,௧  ：日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備機器の最大暖房出力（MJ/h） 

におけるݐு,,ௗ,௧    ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの暖
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負荷（MJ/h） 

である。 

房負荷の合計（MJ/h） 

である。 

ここでいう、暖房設備とはダクト式セントラル空調機が該当し、日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当た

りの暖房設備機器の最大暖房出力ܳ௫,ு,ௗ,௧は、第二節「ダクト式セントラル空調機」により計算され

る、日付݀の時刻ݐにおける１時間当たりの最大暖房出力ܳ௫,ு,ௗ,௧とする。 

住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房負荷ܮு,,ௗ,௧は

式(3)により表される。 

ここでいう、暖房設備とはダクト式セントラル空調機が該当し、日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当

たりの暖房設備機器の最大暖房出力ܳ௫,ு,ௗ,௧は、第二節「ダクト式セントラル空調機」により計

算される値とする。 

住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房負荷の合計

 ு,,ௗ,௧が0未満の場合は0とするܮ、ு,,ௗ,௧は式(2)により表される。ただしܮ

 

ு,,ௗ,௧ܮ ൌ  ு,ௗ,௧,ܮ
ୀଵ~ଵଶ

 ሺ3ሻ

 

ここで、 

における暖冷房区画݅のݐு,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの暖房負荷（MJ/h） 

ு,,ௗ,௧ܮ ൌ  ு,ௗ,௧,ܮ
ୀଵ~ଵଶ

 ሺ2ሻ	

 

ここで、 

における暖冷房区画݅のݐு,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの暖房負荷（MJ/h） 

である。 

日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの暖房負荷ܮு,ௗ,௧,は、断熱等の外皮性能は当該住

戸の性能を用いて、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」により計算される、日付݀の時

刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの暖房負荷ܮு,ௗ,௧,とする。 

（以下、式番号及び節番号の修正については省略する） 

である。 

日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの暖房負荷ܮு,ௗ,௧,は、第三章「暖冷房負荷と外

皮性能」第一節「全般」により計算される値とする。 

 

（以下、式番号及び節番号の修正については省略する） 

6.1.2 居室のみを暖房する方式 

（略） 

6.1.2 居室のみを暖房する方式 

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された暖房設備機器等の処理暖房負荷

்ܳ,ு,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された暖房設備機器等の未処

理暖房負荷்ܳ,ு,ௗ,௧,は、式(6)及び式(7)により表される。 

（式(6)及び式(7)略） 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された暖房設備機器等の処理暖房負荷

்ܳ,ு,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された暖房設備機器等の未

処理暖房負荷்ܳ,ு,ௗ,௧,は、式(5)により表される。 

（式(6)及び式(7)削除） 
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（追加） 

 

்ܳ,ு,ௗ,௧, ൌ min൫ܳ௫,ு,ௗ,௧, , 	ு,ௗ,௧,൯ ሺ5aሻܮ

்ܳ,ு,ௗ,௧, ൌ ு,ௗ,௧,ܮ െ ்ܳ,ு,ௗ,௧, ሺ5bሻ	

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの暖房負荷ܮு,ௗ,௧,は、断熱等の外皮性能は当該住

戸の性能を用いて、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」により計算される、日付݀の

時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの暖房負荷ܮு,ௗ,௧,とする。 

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの暖房負荷ܮு,ௗ,௧,は、第三章「暖冷房負荷と外

皮性能」第一節「全般」により計算される値とする。ただし、ܮு,ௗ,௧,が0未満の場合は0とする。 

 

6.2 暖房設備のエネルギー消費量 

6.2.1 住戸全体を連続的に暖房する方式 

（追加） 

 

6.2 暖房設備のエネルギー消費量 

6.2.1 住戸全体を連続的に暖房する方式 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量ܧா,ு,ௗ,௧、ガス消費量ீܧ,ு,ௗ,௧、灯油消

費量ܧ,ு,ௗ,௧及びその他の一次エネルギー消費量ܧெ,ு,ௗ,௧は、式(6)により表される。 

 

 
ா,ு,ௗ,௧ܧ ൌ 	ா,ு,,ௗ,௧ ሺ6aሻܧ

ு,ௗ,௧,ீܧ ൌ 	ு,,ௗ,௧ ሺ6bሻ,ீܧ

 
,ு,ௗ,௧ܧ ൌ 	,ு,,ௗ,௧ ሺ6cሻܧ

ெ,ு,ௗ,௧ܧ ൌ 	ெ,ு,ோ,ௗ,௧ ሺ6dሻܧ
 

 

ここで、 

におけるݐா,ு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの暖房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,ு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐ   ：日付݀の時刻	ெ,ு,ௗ,௧ܧ 1 時間当たりの暖房設備のその他の燃料による一次エネルギ

ー消費量（MJ/h） 

におけるݐா,ு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ܧ  1 時間当たりの暖
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房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの暖

房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,ு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖

房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,ு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖

房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

である 

（略） 

6.2.2 居室のみを暖房する方式でかつ主たる居室とその他の居室ともに温水暖房を設置する場合 

（追加） 

 

 

（略） 

6.2.2 居室のみを暖房する方式でかつ主たる居室とその他の居室ともに温水暖房を設置する場合 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量ܧா,ு,ௗ,௧、ガス消費量ீܧ,ு,ௗ,௧、灯油消

費量ܧ,ு,ௗ,௧及びその他の一次エネルギー消費量ܧெ,ு,ௗ,௧は、式(7)により表される。 

 

 
ா,ு,ௗ,௧ܧ ൌ 	ா,ு,ெோைோ,ௗ,௧ ሺ7aሻܧ

ு,ௗ,௧,ீܧ ൌ 	ு,ெோைோ,ௗ,௧ ሺ7bሻ,ீܧ

 
,ு,ௗ,௧ܧ ൌ 	,ு,ெோைோ,ௗ,௧ ሺ7cሻܧ

ெ,ு,ௗ,௧ܧ ൌ 	ெ,ு,ெோைோ,ௗ,௧ ሺ7dሻܧ

 

ここで、 

におけるݐா,ு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの暖房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,ு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,ு,ௗ,௧   ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー
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消費量（MJ/h） 

 

  ா,ு,ெோைோ,ௗ,௧ܧ

 ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの主たる居室及

びその他の居室に設置された暖房設備の消費電力量（kWh/h） 

  ு,ெோைோ,ௗ,௧,ீܧ

 ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの主たる居室及

びその他の居室に設置された暖房設備のガス消費量（MJ/h） 

  ,ு,ெோைோ,ௗ,௧ܧ

 ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの主たる居室及

びその他の居室に設置された暖房設備の灯油消費量（MJ/h） 

  ெ,ு,ெோைோ,ௗ,௧ܧ

 ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの主たる居室及

びその他の居室に設置された暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量

（MJ/h） 

である。 

（略） 

6.2.3 居室のみを暖房する方式でかつ主たる居室とその他の居室ともに温水暖房を設置する場合に

該当しない場合 

（追加） 

 

 

 

（略） 

6.2.3 居室のみを暖房する方式でかつ主たる居室とその他の居室ともに温水暖房を設置する場合

に該当しない場合 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量ܧா,ு,ௗ,௧、ガス消費量ீܧ,ு,ௗ,௧、灯油消

費量ܧ,ு,ௗ,௧及びその他の一次エネルギー消費量ܧெ,ு,ௗ,௧は、式(8)により表される。 

 

ா,ு,ௗ,௧ܧ ൌ ா,ு,ெோ,ௗ,௧ܧ  	ா,ு,ைோ,ௗ,௧ ሺ8aሻܧ

ு,ௗ,௧,ீܧ ൌ ு,ெோ,ௗ,௧,ீܧ  	ு,ைோ,ௗ,௧ ሺ8bሻ,ீܧ
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,ு,ௗ,௧ܧ ൌ ,ு,ெோ,ௗ,௧ܧ  	,ு,ைோ,ௗ,௧ ሺ8cሻܧ

ெ,ு,ௗ,௧ܧ ൌ ெ,ு,ெோ,ௗ,௧ܧ  	ெ,ு,ைோ,ௗ,௧ ሺ8dሻܧ

 

ここで 

におけるݐா,ு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの暖房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,ு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,ு,ௗ,௧  ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー

消費量（MJ/h） 

 

におけるݐா,ு,ெோ,ௗ,௧ ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室

に設置された暖房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐு,ெோ,ௗ,௧ ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの主たる居室

に設置された暖房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,ு,ெோ,ௗ,௧ ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室

に設置された暖房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,ு,ெோ,ௗ,௧ ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室

に設置された暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

 

におけるݐா,ு,ைோ,ௗ,௧ ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居

室に設置された暖房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐு,ைோ,ௗ,௧ ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりのその他の居

室に設置された暖房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,ு,ைோ,ௗ,௧ ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居

室に設置された暖房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,ு,ைோ,ௗ,௧ ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居
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室に設置された暖房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

である。 

（略） 

ここで、 

におけるݐா,ு,ெோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室に設置された暖房設備の消費電力量

（kWh/h） 

におけるݐு,ெோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの主たる居室に設置された暖房設備のガス消費量

（MJ/h） 

におけるݐ,ு,ெோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室に設置された暖房設備の灯油消費量

（MJ/h） 

におけるݐெ,ு,ெோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室に設置された暖房設備のその他の燃

料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

（略） 

（略） 

ここで、 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

ここで、 

におけるݐா,ு,ைோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居室に設置された暖房設備の消費電力

量（kWh/h） 

におけるݐு,ைோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりのその他の居室に設置された暖房設備のガス消費

量（MJ/h） 

におけるݐ,ு,ைோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居室に設置された暖房設備の灯油消費

量（MJ/h） 

におけるݐெ,ு,ைோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居室に設置された暖房設備のその他の

燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

である。 

（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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（追加） 

 

 

 

 

6.3 暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値 

6.3.1 住戸全体を連続的に暖房する方式 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相

当値ܧ்,ு,ௗ,௧は、式(11)により表される。 

 

்,ு,ௗ,௧ܧ ൌ ்ܳ,ு,,ௗ,௧ ൈ 	்,ு, ሺ11ሻߙ

 

ここで、 

におけるݐ்,ு,ௗ,௧  ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギ

ー消費量相当値（MJ/h） 

்ܳ,ு,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖

房設備の未処理暖房負荷（MJ/h） 

்,ு,  ：住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備の未処理暖房負荷を未処理暖房ߙ

負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数 

 

である。 

住戸全体を連続的に暖房する方式における暖房設備の未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の設計一

次エネルギー消費量相当値に換算するための係数ߙ்,ு,は、暖房方式及び運転方法並びに地域の

区分に応じて表 3 に示す値とする。 

表 3 未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数 

（表 3 省略） 

 

 

 

 

6.3.2 居室のみを暖房する方式 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相

当値ܧ்,ு,ௗ,௧は、式(12)により表される。 
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்,ு,ௗ,௧ܧ ൌ ்ܳ,ு,ெோ,ௗ,௧ ൈ ்,ு,ெோߙ  ்ܳ,ு,ைோ,ௗ,௧ ൈ 	்,ு,ைோ ሺ12ሻߙ

 

ここで、 

におけるݐ்,ு,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖房設備の未処理暖房負荷の設計一次エネルギ

ー消費量相当値（MJ/h） 

்ܳ,ு,ெோ,ௗ,௧  

 ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの主たる居室に

設置された暖房設備の未処理暖房負荷（MJ/h） 

 

்ܳ,ு,ைோ,ௗ,௧  

 ：居室のみを暖房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりのその他の居室

に設置された暖房設備の未処理暖房負荷（MJ/h） 

்,ு,ெோ ：居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備の未処理暖房負荷ߙ

を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数 

்,ு,ைோ ：居室のみを暖房する方式におけるその他の居室に設置された暖房設備の未処理暖房負ߙ

荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数 

 

である。 

居室のみを暖房する方式における主たる居室に設置された暖房設備の未処理暖房負荷を未処理暖

房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数ߙ்,ு,ெோ及び居室のみを暖房する

方式におけるその他の居室に設置された暖房設備の未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の設計一次

エネルギー消費量相当値に換算するための係数ߙ்,ு,ைோは、暖房方式及び運転方法並びに地域の区

分に応じて表 4 に示す値とする。 

表 4 未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算するための係数 

（表 4 省略） 

（略） （略） 
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7. 冷房設備の一次エネルギー消費量及び処理負荷と未処理負荷 

7.1 処理負荷及び未処理負荷 

7.1.1 住戸全体を連続的に冷房する方式 

7. 冷房設備の一次エネルギー消費量及び処理負荷と未処理負荷 

7.1 処理負荷及び未処理負荷 

7.1.1 住戸全体を連続的に冷房する方式 

住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の処理冷

房顕熱負荷்ܳ,ௌ,,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房顕熱負荷

்ܳ,ௌ,,ௗ,௧は、式(10)及び式(11)により表される。 

（式(10)及び式(11)略） 

（追加） 

住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の処理

冷房顕熱負荷்ܳ,ௌ,,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房顕熱負荷

்ܳ,ௌ,,ௗ,௧は、式(13)により表される。 

（式(10)及び式(11)削除） 

 

 ்ܳ,ௌ,,ௗ,௧ ൌ min൫ܳ௫,ௌ,ௗ,௧,  ௌ,,ௗ,௧൯ (13a)ܮ

்ܳ,ௌ,,ௗ,௧ ൌ ௌ,,ௗ,௧ܮ െ ்ܳ,ௌ,,ௗ,௧ (13b) 

ここで、 

்ܳ,ௌ,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房

設備の処理冷房顕熱負荷（MJ/h） 

்ܳ,ௌ,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房

設備の未処理冷房顕熱負荷（MJ/h） 

ここで、 

்ܳ,ௌ,,ௗ,௧  ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房

設備の処理冷房顕熱負荷（MJ/h） 

்ܳ,ௌ,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷

房設備の未処理冷房顕熱負荷（MJ/h） 

ܳ௫,ௌ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の最大冷房顕熱出力（MJ/h） 

におけるݐௌ,,ௗ,௧   ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷房

顕熱負荷（MJ/h） 

である。 

ܳ௫,ௌ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備機器の最大冷房顕熱出力（MJ/h） 

におけるݐௌ,,ௗ,௧   ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷

房顕熱負荷の合計（MJ/h） 

である。 

住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の未処理

冷房顕熱負荷்ܳ,ௌ,,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房潜熱負荷

்ܳ,,,ௗ,௧は、式(12)及び式(13)により表される。 

住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の未処

理冷房顕熱負荷்ܳ,ௌ,,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房潜熱負

荷்ܳ,,,ௗ,௧は、式(14)により表される。 

(式(12)及び式(13)略) (式(12)及び式(13)削除) 
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（追加） ்ܳ,,,ௗ,௧ ൌ minሺܳ௫,,ௗ,௧,  ,,ௗ,௧ሻ (14a)ܮ

்ܳ,,,ௗ,௧ ൌ ,,ௗ,௧ܮ െ ்ܳ,,,ௗ,௧ (14b) 
 

ここで、 

்ܳ,,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房

設備の処理冷房潜熱負荷（MJ/h） 

்ܳ,,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房

設備の未処理冷房潜熱負荷（MJ/h） 

ここで、 

்ܳ,,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷

房設備の処理冷房潜熱負荷（MJ/h） 

்ܳ,,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷

房設備の未処理冷房潜熱負荷（MJ/h） 

ܳ௫,,ௗ,௧  ：日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の最大冷房潜熱出力（MJ/h） 

におけるݐ,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷房

潜熱負荷（MJ/h） 

である。 

ܳ௫,,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備機器の最大冷房潜熱出力（MJ/h） 

におけるݐ,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷

房潜熱負荷の合計（MJ/h） 

である。 

ここでいう、冷房設備とはダクト式セントラル空調機が該当し、日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当た

りの冷房設備の最大冷房顕熱出力ܳ௫,ௌ,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の最

大冷房潜熱出力ܳ௫,,ௗ,௧は、第二節「ダクト式セントラル空調機」により計算される、日付݀の時刻

におけるݐ 1 時間当たりの最大冷房顕熱出力ܳ௫,௦,ௗ,௧及び最大冷房潜熱出力ܳ௫,,ௗ,௧とする。 

ここでいう、冷房設備とはダクト式セントラル空調機が該当し、日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当

たりの冷房設備の最大冷房顕熱出力ܳ௫,ௌ,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備

の最大冷房潜熱出力ܳ௫,,ௗ,௧は、第二節「ダクト式セントラル空調機」により計算される値とす

る。 

住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房顕熱負荷

におけるݐௌ,,ௗ,௧及び日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷房潜熱負荷ܮ,,ௗ,௧は式(14)により表される。 

 

（略） 

住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房顕熱負荷の

合計ܮௌ,,ௗ,௧及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房潜熱負荷の合計ܮ,,ௗ,௧は式(15)により

表される。ただし、ܮௌ,,ௗ,௧が0未満の場合は0とする。ܮ,,ௗ,௧が0未満の場合は0とする。 

（略） 

ここで、 

における暖冷房区画݅のݐௌ,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷房顕熱負荷（MJ/h） 

における暖冷房区画݅のݐ,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷房潜熱負荷（MJ/h） 

である。 

ここで、 

における暖冷房区画݅のݐௌ,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷房顕熱負荷（MJ/h） 

における暖冷房区画݅のݐ,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܮ 1 時間当たりの冷房潜熱負荷（MJ/h） 

である。 
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日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷ܮௌ,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおける

暖冷房区画݅の 1 時間当たりの冷房潜熱負荷ܮ,ௗ,௧,は、床面積は当該住戸の床面積を用い、断熱等の

外皮性能は当該住戸の性能を用いて、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」より計算さ

れる、日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷ܮௌ,ௗ,௧,及び冷房潜熱負荷

 。,ௗ,௧,とするܮ

日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷ܮௌ,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおけ

る暖冷房区画݅の 1 時間当たりの冷房潜熱負荷ܮ,ௗ,௧,は、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節

「全般」より計算される値とする。 

 

7.1.2 居室のみを冷房する方式 

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の処理冷房顕熱負荷

்ܳ,ௌ,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の未処理

冷房顕熱負荷்ܳ,ௌ,ௗ,௧,は、式(17)及び式(18)により表される。 

7.1.2 居室のみを冷房する方式 

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の処理冷房顕熱負荷

்ܳ,ௌ,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の未処

理冷房顕熱負荷்ܳ,ௌ,ௗ,௧,は、式(18)により表される。 

（式(17)及び式(18)略） （式(17)及び式(18)削除） 

（追加） 

 

 

்ܳ,ௌ,ௗ,௧, ൌ min൫ܳ௫,ௌ,ௗ,௧, ,  ௌ,ௗ,௧,൯ (18a)ܮ

்ܳ,ௌ,ௗ,௧, ൌ ௌ,ௗ,௧,ܮ െ ்ܳ,ௌ,ௗ,௧, (18b) 
 

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の処理冷房潜熱負荷

்ܳ,,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の未処理

冷房潜熱負荷்ܳ,,ௗ,௧,は、式(19)及び式(20)により表される。 

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の処理冷房潜熱負荷

்ܳ,,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の未処

理冷房潜熱負荷்ܳ,,ௗ,௧,は、式(19)により表される。 

（式(19)及び式(20)略） （式(19)及び式(20)削除） 

（追加） 

 
்ܳ,,ௗ,௧, ൌ minሺܳ௫,,ௗ,௧, ,  ,ௗ,௧,ሻ (19a)ܮ

்ܳ,,ௗ,௧, ൌ ,ௗ,௧,ܮ െ ்ܳ,,ௗ,௧, (19b) 

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷ܮௌ,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおける

（略） 

日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷ܮௌ,ௗ,௧,及び日付݀の時刻ݐにおけ
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暖冷房区画݅の 1 時間当たりの暖冷房潜熱負荷ܮ,ௗ,௧,は、床面積は当該住戸の床面積を用い、断熱等

の外皮性能は当該住戸の性能を用いて、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」より計算

される、日付݀の時刻ݐにおける暖冷房区画݅の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷ܮௌ,ௗ,௧,及び冷房潜熱負荷

 。,ௗ,௧,とするܮ

る暖冷房区画݅の 1 時間当たりの暖冷房潜熱負荷ܮ,ௗ,௧,は、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一

節「全般」より計算される値とする。ただし、ܮௌ,ௗ,௧,が0未満の場合は0とする。また、ܮ,ௗ,௧,が0

未満の場合は0とする。 

 

7.2 冷房設備のエネルギー消費量 

7.2.1 住戸全体を連続的に冷房する方式 

（追加） 

 

7.2 冷房設備のエネルギー消費量 

7.2.1 住戸全体を連続的に冷房する方式 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量ܧா,,ௗ,௧、ガス消費量ீܧ,,ௗ,௧、灯油消

費量ܧ,,ௗ,௧及びその他の燃料による一次エネルギー消費量ܧெ,,ௗ,௧は、式(20)により表される。 

 

 
ா,,ௗ,௧ܧ ൌ  ா,,,ௗ,௧ (20a)ܧ

,ௗ,௧,ீܧ ൌ  ,,ௗ,௧ (20b),ீܧ

 
,,ௗ,௧ܧ ൌ  ,,,ௗ,௧ (20c)ܧ

ெ,,ௗ,௧ܧ ൌ  ெ,,,ௗ,௧ (20d)ܧ
 

 

ここで、 

におけるݐா,,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの冷房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,,ௗ,௧  ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷房設備のその他の燃料による一次エネルギ

ー消費量（MJ/h） 

 

におけるݐா,,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷

房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐ,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの冷



No.065 
 

 

房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷

房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,,,ௗ,௧ ：住戸全体を連続的に冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷

房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

である 

（略） 

7.2.2 居室のみを冷房する方式 

（追加） 

 

（略） 

7.2.2 居室のみを冷房する方式 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量ܧா,,ௗ,௧、ガス消費量ீܧ,,ௗ,௧、灯油消

費量ܧ,,ௗ,௧及びその他の燃料による一次エネルギー消費量ܧெ,,ௗ,௧は、式(21)により表される。 

  

 
ா,,ௗ,௧ܧ ൌ ா,,ெோ,ௗ,௧ܧ   ா,,ைோ,ௗ,௧ (21a)ܧ

,ௗ,௧,ீܧ ൌ ,ெோ,ௗ,௧,ீܧ   ,ைோ,ௗ,௧ (21b),ீܧ

 
,,ௗ,௧ܧ ൌ ,,ெோ,ௗ,௧ܧ   ,,ைோ,ௗ,௧ (21c)ܧ

ெ,,ௗ,௧ܧ ൌ ெ,,ெோ,ௗ,௧ܧ   ெ,,ைோ,ௗ,௧ (21d)ܧ

 

ここで、 

におけるݐா,,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷房設備の消費電力量（kWh/h） 

におけるݐ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの冷房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの冷房設備のその他の燃料による一次エネルギ

ー消費量（MJ/h） 

におけるݐா,,ெோ,ௗ,௧ ：居室のみを冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室
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に設置された冷房設備の消費電力量（kWh/h） 

 

におけるݐ,ெோ,ௗ,௧ ：居室のみを冷房する方式における日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの主たる居室

に設置された冷房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,,ெோ,ௗ,௧ ：居室のみを冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室

に設置された冷房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,,ெோ,ௗ,௧ ：居室のみを冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室

に設置された冷房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

におけるݐா,,ைோ,ௗ,௧ ：居室のみを冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居

室に設置された冷房設備の消費電力量（kWh/h） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

におけるݐ,ைோ,ௗ,௧ ：居室のみを冷房する方式における日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりのその他の居

室に設置された冷房設備のガス消費量（MJ/h） 

におけるݐ,,ைோ,ௗ,௧ ：居室のみを冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居

室に設置された冷房設備の灯油消費量（MJ/h） 

におけるݐெ,,ைோ,ௗ,௧ ：居室のみを冷房する方式における日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居

室に設置された冷房設備のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

である。 

（略） 

ここで、 

におけるݐா,,ெோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室に設置された冷房設備の消費電力量

（kWh/h） 

におけるݐ,ெோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの主たる居室に設置された冷房設備のガス消費量

（MJ/h） 

におけるݐ,,ெோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室に設置された冷房設備の灯油消費量

（MJ/h） 

ここで、 

(削除) 
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におけるݐெ,,ெோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの主たる居室に設置された冷房設備のその他の燃

料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

におけるݐா,,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備の消費電力量

（kWh/h） 

におけるݐ,ௗ,௧, ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備のガス消費量

（MJ/h） 

におけるݐ,,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備の灯油消費量

（MJ/h） 

におけるݐெ,,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備のその他の燃料

による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

におけるݐா,,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の消費電

力量（kWh/h） 

におけるݐ,ௗ,௧, ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器のガス消

費量（MJ/h） 

におけるݐ,,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器の灯油消

費量（MJ/h） 

におけるݐெ,,ௗ,௧, ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりの暖冷房区画݅に設置された冷房設備機器のその他

の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h） 

である。 

（略） 

である。 

（略） 

ここで、 

におけるݐா,,ைோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居室に設置された冷房設備の消費電力

量（kWh/h） 

におけるݐ,ைோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻,ீܧ 1 時間当たりのその他の居室に設置された冷房設備のガス消費

量（MJ/h） 

におけるݐ,,ைோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居室に設置された冷房設備の灯油消費

量（MJ/h） 

におけるݐெ,,ைோ,ௗ,௧ ：日付݀の時刻ܧ 1 時間当たりのその他の居室に設置された冷房設備のその他の

一次エネルギー消費量（MJ/h） 

である。 

（削除） 

（略） 

付録 A 設置する暖房設備機器又は放熱器の種類に応じた暖房方式及び運転方法の決定方法 

（略） 

付録 A 設置する暖房設備機器又は放熱器の種類に応じた暖房方式及び運転方法の決定方法 
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並びに評価上想定される暖房設備機器又は放熱器の種類 

A.1 設置する暖房設備機器又は放熱器の種類に応じた暖房方式及び運転方法の決定方法 

当該住戸に 1 以上のダクト式セントラル空調機を導入する場合の運転方法は「住戸全体を連続的に

暖房する方式」とし、ダクト式セントラル空調機により暖房設備のエネルギー消費量を計算するこ

ととする。 

上記に該当しない場合の運転方法は「居室のみを暖房する方式」とする。 

「居室のみを暖房する方式」の場合の主たる居室及びその他の居室における運転方法は表 A.1 によ

る。 

表 A.1 主たる居室及びその他の居室の運転方法 

（上段：主たる居室の運転方法 下段：その他の居室の運転方法） 

並びに評価上想定される暖房設備機器又は放熱器の種類 

A.1 設置する暖房設備機器又は放熱器の種類に応じた暖房方式及び運転方法の決定方法 

当該住戸に 1 以上のダクト式セントラル空調機を導入する場合の運転方法は「住戸全体を連続的

に暖房する方式」とし、ダクト式セントラル空調機により暖房設備のエネルギー消費量を計算す

ることとする。 

上記に該当しない場合の運転方法は「居室のみを暖房する方式」とする。 

「居室のみを暖房する方式」の場合の主たる居室及びその他の居室における運転方法は表 A.1(a)

または(b)による。 

表 A.1(a) 主たる居室及びその他の居室の運転方法（その他の居室がある場合） 

（上段：主たる居室の運転方法 下段：その他の居室の運転方法） 

 

その他の居室に設置する機器 

電
気
蓄
熱
暖
房
器 

パ
ネ
ル
ラ
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エ
ー
タ
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温
水
床
暖
房 

フ
ァ
ン
コ
ン
ベ
ク
タ
ー 

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

F
F

暖
房
機 

電
気
ヒ
ー
タ
ー
床
暖
房 

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
付

温
水
床

暖
房

主
た
る
居
室
に
設
置
す
る
機
器 

電気蓄熱暖房器 
連続

連続

連続 

連続 

連続 

連続 

連続

間歇

連続

間歇

連続

間歇

連続

間歇

連続 

間歇 

パネルラジエーター 
連続

連続

連続 

連続 

連続 

連続 

連続

間歇

連続

間歇

連続

間歇

連続

間歇

連続 

間歇 

温水床暖房 
連続

連続

連続 

連続 

連続 

連続 

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

ファンコンベクター 
間歇

連続

間歇 

連続 

間歇 

間歇 

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

ルームエアコンディショナ 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 

 

その他の居室に設置する暖冷房設備機器等 

電
気
蓄
熱
暖
房
器 

パ
ネ
ル
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー 

温
水
床
暖
房 

フ
ァ
ン
コ
ン
ベ
ク
タ
ー 

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

F
F

暖
房
機 

電
気
ヒ
ー
タ
ー
床
暖
房 

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
付

温
水
床

暖
房

主
た
る
居
室
に
設
置
す
る
暖
冷
房

設
備
機
器
等

電気蓄熱暖房器 
連続

連続

連続

連続

連続

連続

連続

間歇

連続

間歇

連続 

間歇 

連続 

間歇 

連続 

間歇 

パネルラジエーター
連続

連続

連続

連続

連続

連続

連続

間歇

連続

間歇

連続 

間歇 

連続 

間歇 

連続 

間歇 

温水床暖房 
連続

連続

連続

連続

連続

連続

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

ファンコンベクター 
間歇

連続

間歇

連続

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

ルームエアコンディショ 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 
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ー 連続 連続 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 

FF 暖房機 
間歇

連続

間歇 

連続 

間歇 

間歇 

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

電気ヒーター床暖房 
間歇

連続

間歇 

連続 

間歇 

間歇 

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

ルームエアコンディショナ

ー付 

温水床暖房 

間歇

連続

間歇 

連続 

間歇 

間歇 

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 
 

ナー 連続 連続 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 間歇 

FF 暖房機 
間歇

連続

間歇

連続

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

電気ヒーター床暖房
間歇

連続

間歇

連続

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

ルームエアコンディショ

ナー付 

温水床暖房 

間歇

連続

間歇

連続

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

間歇 

 

（追加） 

 

 

（略） 

表 A.3 給湯温水暖房機の評価の順位 

 

表 A.1(b) 主たる居室の運転方法（その他の居室がない場合） 

（表略） 

 

（略） 

表 A.3 給湯温水暖房機の評価の順位 

（い）評価の優先順位 （ろ）温水暖房用熱源機の種類 

1 電気ヒーター給湯温水暖房機 

2 石油従来型給湯温水暖房機 

３ ガス従来型給湯温水暖房機 

４ 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ガス、暖房熱源：ヒートポンプ・ガス併用） 

 

５ 石油潜熱回収型給湯温水暖房機、 

６ ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 

７ 
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源：ガス） 

（い）評価の優先順位 （ろ）温水暖房用熱源機の種類 

1 電気ヒーター給湯温水暖房機 

2 石油従来型給湯温水暖房機 

３ ガス従来型給湯温水暖房機 

４ 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間

式併用） 

５ 石油潜熱回収型給湯温水暖房機、 

６ ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 

７ 
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ガス
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８ 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源：ヒートポンプ・ガ

ス併用） 
 

瞬間式） 

８ 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ヒートポ

ンプ・ガス瞬間式併用） 

（以下、略） （以下、略） 

 


