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建築物エネルギー消費性能基準等における一次エネルギー消費量算定方法の変更について 

 
平成 28 年 4 月 1 日 

 
 

第四章「暖冷房設備」第七節「温水暖房」の一部を下記のように変更します。 
 

変更前 

Ver.04（住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム Ver.01.15） 

変更後 

Ver.05（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2.0） 

第七節 温水暖房 

（略） 

第七節 温水暖房 

（略） 

 

3. 用語の定義 

（略）（第 3 節全文） 

 

3. 用語の定義 

第一章の定義を適用する。 

 

4. 記号及び単位 

4.1 記号 

この計算で用いる記号及び単位は表 4.7.1 による。 

4. 記号及び単位 

4.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。 

表 4.7.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

  床面積の合計 m2ܣ

  温水床暖房の敷設面積 m2ܣ

 ு 暖冷房区画の床面積 m2ܣ

表 1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 
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 － ௗ デフロスト補正係数ܥ

݁௫ 温水暖房用熱源機の熱交換効率 － 

݁௦ 温水暖房用熱源機の効率 － 

݁௧ௗ 温水暖房用熱源機の定格効率 － 

 － ௦ 温水暖房用熱源機の効率比ݎ݁

 ா,௦ 温水暖房用熱源機の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦, 温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦,௧ 温水暖房用熱源機の電気ヒーターの消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦, 温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量 kWh/hܧ

 ா,ு 消費電力量 kWh/hܧ

 ா,ௗ 放熱器の消費電力量 kWh/hܧ

 ௦ 温水暖房用熱源機のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ு ガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ,௦ 温水暖房用熱源機の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,ு 灯油消費量 MJ/hܧ

 ெ,௦ܧ
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費

量 

MJ/h 

 ெ,ு その他の燃料による一次エネルギー消費量 MJ/hܧ

݂ூ 間歇運転能力補正係数 － 

்݂ 外気温度能力補正係数 － 

݂௧ௗ 定格効率を補正する係数 － 

݄௫ 外気相対湿度 % 

 － 温度差係数 ܪ

 ௦௦, 配管の線熱損失係数 W/mKܭ

݈ 
床暖房パネル内の配管の中心から床暖房パネル下面までの建

材の厚さ 

m 

 ,௫ 配管の断熱区画外における長さ mܮ

 , 配管の断熱区画内における長さ mܮ

 ― ௦ 温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分

ܲ௦, 温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力 W 

 ―  放熱系統の要求往き温水温度の区分

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

 ா,௦ 温水暖房用熱源機の消費電力量 kWh/hܧ

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

 ா,ு 消費電力量 kWh/hܧ

 ா,ௗ 放熱器の消費電力量 kWh/hܧ

 ௦ 温水暖房用熱源機のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ு ガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ,௦ 温水暖房用熱源機の灯油消費量 MJ/hܧ

 ,ு 灯油消費量 MJ/hܧ

 ெ,௦ܧ
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費

量 

MJ/h 

 ெ,ு その他の燃料による一次エネルギー消費量 MJ/hܧ

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

݄௫ 外気相対湿度 % 

（削除） （削除） （削除） 

 ௦௦, 配管の線熱損失係数 W/mKܭ

（削除） 
（削除） 

 

（削除） 

 

 ,௫ 配管の断熱区画外における長さ mܮ

 , 配管の断熱区画内における長さ mܮ

 ― ௦ 温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分

（削除） （削除） （削除） 

 ―  放熱系統の要求往き温水温度の区分
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ܲ௫,ி ファンコンベクターの最大消費電力 W 

ܲ௫,௦ 温水暖房用熱源機の最大消費電力 W 

ܲ,ி ファンコンベクターの最小消費電力 W 

ܲ௧ௗ,௦ 温水暖房用熱源機の定格消費電力 W 

 ௫,ி ファンコンベクターの最大能力 Wݍ

 ௫, 温水床暖房の単位面積当たりの上面最大放熱量 W/m2ݍ

 ௫,௦ 温水暖房用熱源機の最大能力 Wݍ

 ௫,ௗ 放熱器の最大能力 Wݍ

 ,ி ファンコンベクターの最小能力 Wݍ

 ,ு 単位面積当たりの必要暖房能力 W/m2ݍ

 ௧ௗ,௦ 温水暖房用熱源機の定格能力 Wݍ

ܳௗ௬ 熱源機の筐体放熱損失 MJ/h 

ܳௗ௬,௧ௗ 定格試験時の1時間当たりの温水暖房用熱源機の筐体放熱損失 MJ/h 

ܳௗௗ,ு,௦ 温水暖房用熱源機の温水熱需要 MJ/h 

ܳௗௗ,ு, 放熱系統の温水熱需要 MJ/h 

ܳௗௗ,ு,ௗ 放熱器の温水熱需要 MJ/h 

ܳ௦௦, 配管の熱損失 MJ/h 

ܳ௦௦,ௗ 放熱器の熱損失 MJ/h 

ܳ௫,ு,ி ファンコンベクターの最大暖房出力 MJ/h 

ܳ௫,ு 暖房設備機器等の最大暖房出力 MJ/h 

ܳ௫,ு,௦ 温水暖房用熱源機の最大暖房出力 MJ/h 

ܳ௫,ு,ௗ 放熱器の最大暖房出力 MJ/h 

ܳ,ி ファンコンベクターの最小出力 MJ/h 

ܳ௨௧,ு,௦ 温水暖房用熱源機の暖房出力 MJ/h 

்ܳ,ு 暖冷房設備機器等の処理暖房負荷 MJ/h 

்ܳ,ு,ௗ 放熱器の処理暖房負荷 MJ/h 

ܳ௫,ு,ௗ
ᇱ  温水熱需要が発生する場合の放熱器の最大暖房出力 MJ/h 

 －  温水床暖房の敷設率ݎ

 － ௨ 温水床暖房の上面放熱率ݎ

 － ௐௌ,௦ 温水暖房用熱源機の温水供給運転率ݎ

 － ௐௌ, 放熱系統の温水供給運転率ݎ

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

ܳௗௗ,ு,௦ 温水暖房用熱源機の温水熱需要 MJ/h 

ܳௗௗ,ு, 放熱系統の温水熱需要 MJ/h 

ܳௗௗ,ு,ௗ 放熱器の温水熱需要 MJ/h 

ܳ௦௦, 配管の熱損失 MJ/h 

ܳ௦௦,ௗ 放熱器の熱損失 MJ/h 

（削除） （削除） （削除） 

ܳ௫,ு 暖房設備機器等の最大暖房出力 MJ/h 

ܳ௫,ு,௦ 温水暖房用熱源機の最大暖房出力 MJ/h 

ܳ௫,ு,ௗ 放熱器の最大暖房出力 MJ/h 

（削除） （削除） （削除） 

ܳ௨௧,ு,௦ 温水暖房用熱源機の暖房出力 MJ/h 

்ܳ,ு 暖冷房設備機器等の処理暖房負荷 MJ/h 

்ܳ,ு,ௗ 放熱器の処理暖房負荷 MJ/h 

ܳ௫,ு,ௗ
ᇱ  温水熱需要が発生する場合の放熱器の最大暖房出力 MJ/h 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

 － ௐௌ,௦ 温水暖房用熱源機の温水供給運転率ݎ

 － ௐௌ, 放熱系統の温水供給運転率ݎ
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 － ௐௌ,ௗ 放熱器の温水供給運転率ݎ

ܴ 床暖房パネルを除く床下側の熱抵抗 m2K/W 

ܴ 床暖房パネル内の配管から床パネル床下側表面までの熱抵抗 m2K/W 

ܴ௦ 床暖房パネルの床下側表面熱伝達抵抗 m2K/W 

ܴ௦ 床暖房パネルの床上側表面熱伝達抵抗 m2K/W 

ܴ 床暖房パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵抗 m2K/W 

ௗܶ 対数平均温度差 oC 

 － 排気ファンの効率 ߛ

 ߣ
床暖房パネル内の配管の中心から床パネル下面までの建材の

熱伝導率 

W/(mK) 

 ௫ 外気温度 oCߠ

 ோௐ 戻り温水温度 oCߠ

 ோௐ,௦ 温水暖房用熱源機の戻り温水温度 oCߠ

 ௌௐ 往き温水温度 oCߠ

 ௌௐ,௦ 温水暖房用熱源機の往き温水温度 oCߠ

 oC ௌௐ,௦,, 温水暖房用熱源機の往き温水温度の候補ߠ

 ௌௐ,௦,௧ௗ 温水暖房用熱源機の定格試験時の往き温水温度 oCߠ
 

 － ௐௌ,ௗ 放熱器の温水供給運転率ݎ

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

ௗܶ 対数平均温度差 oC 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） 
（削除） 

 

（削除） 

 ௫ 外気温度 oCߠ

（削除） （削除） （削除） 

 ோௐ,௦ 温水暖房用熱源機の戻り温水温度 oCߠ

 ௌௐ 往き温水温度 oCߠ

 ௌௐ,௦ 温水暖房用熱源機の往き温水温度 oCߠ

 oC ௌௐ,௦,, 温水暖房用熱源機の往き温水温度の候補ߠ

（削除） （削除） （削除） 

4.2 添え字 

この計算で用いる添え字は表 4.7.2 による 

4.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 2 による。 

表 4.7.2 添え字 
添え字 意味 

 当該住戸 ݐܿܽ

݀ 日付 

݅ 放熱器, 配管, 暖冷房区画の番号 

 時刻 ݐ

 

（略） 

表 2 添え字 
添え字 意味 

（削除） （削除） 

݀ 日付 

݅ 放熱器, 配管, 暖冷房区画の番号 

 時刻 ݐ

 

（略） 
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7. 温水暖房用熱源機のエネルギー消費量 

7.1 エネルギー消費量 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量ܧா,௦,ௗ,௧、灯油消費量ܧ,௦,ௗ,௧、

ガス消費量ீܧ,௦,ௗ,௧及びその他の燃料による一次エネルギー消費量ܧெ,௦,ௗ,௧は、表 4.7.3 に掲げる値に

依存し、同じく表 4.7.3 に掲げる計算方法による。 

 

表 4.7.3 温水暖房用熱源機のエネルギー消費量を求めるに当たり依存する値と計算方法 

温水暖房用熱源機の種類 

依存する値及び記号 

計算

方法

外気 

温度 

外気 

相対 

温度 

温水暖房用熱源機 

暖房

出力 

温水

供給

運転

率 

往き

温水

温度 

戻り

温水

温度 

௫ ݄௫ ܳ௨௧,ு,௦ߠ ௐௌ,௦ݎ ௌௐ,௦ߠ ோௐ,௦ߠ

石油温水暖房機 

石油急騰温水暖房機 
  ◯ ◯ ◯ ◯ 

付録

A 

ガス温水暖房機 

ガス給湯温水暖房機 
  ◯ ◯ ◯  

付録

B 

電気ヒーター温水暖房機 

電気ヒーター給湯温水暖房機 
  ◯ ◯   

付録

C 

電気ヒートポンプ温水暖房機 ◯ ◯ ◯  ◯  
付録

D 

7. 温水暖房用熱源機のエネルギー消費量 

7.1 エネルギー消費量 

日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量ܧா,௦,ௗ,௧、灯油消費量ܧ,௦,ௗ,௧、

ガス消費量ீܧ,௦,ௗ,௧及びその他の燃料による一次エネルギー消費量ܧெ,௦,ௗ,௧は、表 3 に掲げる値に依

存し、同じく表 3 に掲げる計算方法による。 

 

表 3 温水暖房用熱源機のエネルギー消費量を求めるに当たり依存する値と計算方法 

温水暖房用熱源機の種類 

依存する値及び記号 

計算

方法 

外気 

温度 

外気 

相対 

温度 

温水暖房用熱源機 

暖房

出力 

温水

供給

運転

率 

往き

温水

温度 

戻り

温水

温度 

௫ ݄௫ ܳ௨௧,ு,௦ߠ ௐௌ,௦ݎ  ோௐ,௦ߠ ௌௐ,௦ߠ

石油温水暖房機 

石油急騰温水暖房機 
  ◯ ◯ ◯ ◯ 

付録

A 

ガス温水暖房機 

ガス給湯温水暖房機 
  ◯ ◯ ◯  

付録

B 

電気ヒーター温水暖房機 

電気ヒーター給湯温水暖房機 
  ◯ ◯   

付録

C 

電気ヒートポンプ温水暖房機 ◯ ◯ ◯  ◯  
付録

D 
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電気ヒートポンプ・ガス瞬間式

併用型 給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ガス、 

暖房熱源：電気ヒートポンプ・

ガス併用） 

◯ ◯ ◯  ◯ ◯ 
付録

E 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式

併用型 給湯温水暖房機 

（給湯熱源：電気ヒートポン

プ・ガス併用、 

暖房熱源：ガス） 

  ◯ ◯ ◯  
付録

F 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式

併用型 給湯温水暖房機 

（給湯熱源：電気ヒートポン

プ・ガス併用、 

暖房熱源：電気ヒートポンプ・

ガス併用） 

◯  ◯    
付録

G 

 

（以下、表番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式

併用型 給湯温水暖房機 

給湯熱源：ガス瞬間式 

暖房熱源：電気ヒートポンプ・

ガス瞬間式併用 

◯ ◯ ◯  ◯ ◯ 
付録

E 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式

併用型 給湯温水暖房機 

給湯熱源：電気ヒートポンプ・

ガス瞬間式併用 

暖房熱源：ガス瞬間式 

  ◯ ◯ ◯  
付録

F 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式

併用型 給湯温水暖房機 

給湯熱源：電気ヒートポンプ・

ガス瞬間式併用 

暖房熱源：電気ヒートポンプ・

ガス瞬間式併用 

◯  ◯    
付録

G 

 

（以下、表番号の修正については省略する） 

 

（略） 

7.4 往き温水温度 

 

7.4 往き温水温度 
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（略） 

 

表 4.7.4 温水暖房用熱源機における往き温水温度の区分及び候補（℃） 

温水暖房用熱源機の種類 
往き温水温度の候補の区分 

1 2 3 

石油温水暖房機、石油給湯温水暖房

機 

従来型 60 － － 

潜熱回収型 60 40 － 

ガス温水暖房機、ガス給湯温水暖房

機 

従来型 60 － － 

潜熱回収型 60 40 － 

電気ヒーター温水暖房機、電気ヒーター給湯温水暖房機 60 － － 

電気ヒートポンプ温水暖房機 55 45 35 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型湯温水暖房機 

（給湯熱源：ガス、 

暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用） 

60 40 － 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用、 

暖房熱源：ガス） 

60 40 － 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用、 

暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用） 

60 40 － 

コージェネレーション設備 
コージェネレーション設備の

種類に依る 
 

（略） 

 

表 4 温水暖房用熱源機における往き温水温度の区分及び候補（℃） 

温水暖房用熱源機の種類 
往き温水温度の候補の区分 

1 2 3 

石油温水暖房機、石油給湯温水暖房

機 

従来型 60 － － 

潜熱回収型 60 40 － 

ガス温水暖房機、ガス給湯温水暖房

機 

従来型 60 － － 

潜熱回収型 60 40 － 

電気ヒーター温水暖房機、電気ヒーター給湯温水暖房機 60 － － 

電気ヒートポンプ温水暖房機 55 45 35 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型湯温水暖房機 

（給湯熱源：ガス瞬間式、 

暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用） 

60 40 － 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、 

暖房熱源：ガス瞬間式） 

60 40 － 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、 

暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用） 

60 40 － 

コージェネレーション設備 
コージェネレーション設備の

種類に依る 
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（略） 

 

付録 A 石油温水暖房機及び石油給湯温水暖房機 

（略） 

（追加） 

（略） 

 

付録 A 石油温水暖房機及び石油給湯温水暖房機 

（略） 

A.1 記号及び単位 

A1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 A.1 による。 

（追加） 

（表 A.1 追加） 

表 A.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

݁௫ 温水暖房用熱源機の熱交換効率 － 

݁௧ௗ 温水暖房用熱源機の定格効率 － 

 ா,௦ 温水暖房用熱源機の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦, 温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦, 温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量 kWh/hܧ

 ௦ 温水暖房用熱源機のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ,௦ 温水暖房用熱源機の灯油消費量 MJ/hܧ

 ெ,௦ܧ
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費

量 

MJ/h 

݂௧ௗ 定格効率を補正する係数 － 

ܲ௦, 温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力 W 

 ௫,௦ 温水暖房用熱源機の最大能力 Wݍ

 ௧ௗ,௦ 温水暖房用熱源機の定格能力 Wݍ

ܳௗ௬ 熱源機の筐体放熱損失 MJ/h 

ܳௗ௬,௧ௗ 定格試験時の1時間当たりの温水暖房用熱源機の筐体放熱損失 MJ/h 

ܳ௨௧,ு,௦ 温水暖房用熱源機の暖房出力 MJ/h 

 － ௐௌ,௦ 温水暖房用熱源機の温水供給運転率ݎ

 － 排気ファンの効率 ߛ

 ோௐ,௦ 温水暖房用熱源機の戻り温水温度 oCߠ
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 ௌௐ,௦ 温水暖房用熱源機の往き温水温度 oCߠ

 ௌௐ,௦,௧ௗ 温水暖房用熱源機の定格試験時の往き温水温度 oCߠ

 

（追加） 

 

A1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 A.2 による。 

（追加） 

（表 A.2 追加） 

表 A.2 添え字 

添え字 意味 

݀ 日付 

 時刻 ݐ

A.1 エネルギー消費量 

A1.1 灯油消費量 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

A.2 エネルギー消費量 

A2.1 灯油消費量 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

付録 B ガス温水暖房機及びガス給湯温水暖房機 

（略） 

（追加） 

付録 B ガス温水暖房機及びガス給湯温水暖房機 

（略） 

B.1 記号及び単位 

B.1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 B.1 による。 

（追加） 

（表 B.1 追加） 

表 B.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

݁௫ 温水暖房用熱源機の熱交換効率 － 

݁௧ௗ 温水暖房用熱源機の定格効率 － 
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 ா,௦ 温水暖房用熱源機の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦, 温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦, 温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量 kWh/hܧ

 ௦ 温水暖房用熱源機のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ,௦ 温水暖房用熱源機の灯油消費量 MJ/hܧ

 ெ,௦ܧ
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費

量 

MJ/h 

݂௧ௗ 定格効率を補正する係数 － 

 ― ௦ 温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分

ܲ௦, 温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力 W 

 ௫,௦ 温水暖房用熱源機の最大能力 Wݍ

 ௧ௗ,௦ 温水暖房用熱源機の定格能力 Wݍ

ܳௗ௬ 熱源機の筐体放熱損失 MJ/h 

ܳ௨௧,ு,௦ 温水暖房用熱源機の暖房出力 MJ/h 

 － ௐௌ,௦ 温水暖房用熱源機の温水供給運転率ݎ

 － 排気ファンの効率 ߛ

（追加） 

 

 

（追加） 

（表 B.2 追加） 

B.1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 B.2 による。 

 

表 B.2 添え字 

添え字 意味 

݀ 日付 

 時刻 ݐ

B.1 エネルギー消費量 

B.1.1 ガス消費量 

（略） 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

B.2 エネルギー消費量 

B.2.1 ガス消費量 

（略） 

（以下、節番号の修正については省略する） 



No.071 
 

付録 C 電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター給湯温水暖房機 

（略） 

（追加） 

付録 C 電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター給湯温水暖房機 

（略） 

C.1 記号及び単位 

C.1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 C.1 による。 

（追加） 

（表 C.1 追加） 

 

 
 

 

 

 

 

 

（追加） 

表 C.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

 ா,௦ 温水暖房用熱源機の消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦,௧ 温水暖房用熱源機の電気ヒーターの消費電力量 kWh/hܧ

 ா,௦, 温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量 kWh/hܧ

 ௦ 温水暖房用熱源機のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ,௦ 温水暖房用熱源機の灯油消費量 MJ/hܧ

 ெ,௦ 温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量 MJ/hܧ

ܲ௦, 温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力 W 

 ௫,௦ 温水暖房用熱源機の最大能力 Wݍ

 ௧ௗ,௦ 温水暖房用熱源機の定格能力 Wݍ

ܳ௫,ு,௦ 温水暖房用熱源機の最大暖房出力 MJ/h 

 － ௐௌ,௦ 温水暖房用熱源機の温水供給運転率ݎ

C.1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 C.2 による。 

（追加） 

（表 C.2 追加） 

表 C.2 添え字 

添え字 意味 

݀ 日付 

 時刻 ݐ

C.1 エネルギー消費量 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

C.2 エネルギー消費量 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 
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（略） 

 

（略） 

 

付録 D 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系） 

（追加） 

付録 D 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系） 

D.1 記号及び単位 

D.1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 D.1 による。 

 

 

（追加） 

（表 D.1 追加） 

 

 

表 D.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

 － ௗ デフロスト補正係数ܥ

݁௦ 温水暖房用熱源機の効率 － 

݁௧ௗ 温水暖房用熱源機の定格効率 － 

 － ௦ 温水暖房用熱源機の効率比ݎ݁

 ா,௦ 温水暖房用熱源機の消費電力量 kWh/hܧ

 ௦ 温水暖房用熱源機のガス消費量 MJ/h,ீܧ

 ,௦ 温水暖房用熱源機の灯油消費量 MJ/hܧ

 ெ,௦ 温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量 MJ/hܧ

ܲ௫,௦ 温水暖房用熱源機の最大消費電力 W 

ܲ௧ௗ,௦ 温水暖房用熱源機の定格消費電力 W 

 ௫,௦ 温水暖房用熱源機の最大能力 Wݍ

 ௧ௗ,௦ 温水暖房用熱源機の定格能力 Wݍ

ܳௗௗ,ு,௦ 温水暖房用熱源機の温水熱需要 MJ/h 

ܳ௫,ு,௦ 温水暖房用熱源機の最大暖房出力 MJ/h 

ܳ௨௧,ு,௦ 温水暖房用熱源機の暖房出力 MJ/h 

 ௫ 外気温度 oCߠ
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 ௌௐ,௦ 温水暖房用熱源機の往き温水温度 oCߠ

（追加） D.1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 2 による。 

（追加） 

（表 2 追加） 

表 2 添え字 

添え字 意味 

݀ 日付 

 時刻 ݐ

D.1 エネルギー消費量 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

D.2 エネルギー消費量 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

付録 E 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ガス、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス併用） 

E.1 本付録で用いる記号及び添字 

（追加） 

本付録で用いる記号を表 E.1 に、添字を表 E.2 に示す。 

付録 E 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用） 

E.1 記号及び単位 

E.1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 E.1 による。 

表 E.1 記号 

（表 E.1 略） 

表 E.1 記号及び単位 

（表 E.1 略） 

（追加） 

 

表 E.2 添字 

（表 E.2 略） 

E.1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 E.2 による。 

表 E.2 添え字 

（表 E.2 略） 
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E.2 エネルギー消費量 

E.1.1 消費電力量 

（略） 

E.2 エネルギー消費量 

E.2.1 消費電力量 

（略） 

付録 F ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源：ガス） 

 

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型、

暖房熱源：ガス）の暖房部のエネルギー消費量は、付録 B ガス温水暖房機及び給湯温水暖房機に

記される計算方法によるものとし、その場合の定格効率݁௧ௗを0.87(87.0%)とする。 

付録 F ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ガス瞬間式） 

 

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖

房熱源：ガス瞬間式）の暖房部のエネルギー消費量は、付録 B ガス温水暖房機及び給湯温水暖房

機に記される計算方法によるものとし、その場合の定格効率݁௧ௗを0.87(87.0%)とする。 

 

付録 G ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス併用、暖房熱源：ヒートポンプ・ガス併用） 

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型、

暖房熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型）の暖房部のエネルギー消費量は、7 章 1 節「給湯設

備」に記される計算方法によるものとする。 

 

（付録 H 略） 

付録 G ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機 

（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用） 

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、 

暖房熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）の暖房部のエネルギー消費量は、7 章 1 節「給湯設備」

に記される計算方法によるものとする。 

 

（付録 H 略） 

付録 I 配管 

（追加） 

付録 I 配管 

I.1 記号及び単位 

I.1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 1.1 による。 

（追加） 

（表 I.1 追加） 

表 I.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

  床面積の合計 m2ܣ



No.071 
 

 ௦௦, 配管の線熱損失係数 W/mKܭ

 ,௫ 配管の断熱区画外における長さ mܮ

 , 配管の断熱区画内における長さ mܮ

 －  温水床暖房の敷設率ݎ

（追加） I.1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 I.2 による。 

（追加） 

（表 I.2 追加） 

表 I.2 添え字 

添え字 意味 

 当該住戸 ݐܿܽ

݅ 放熱器, 配管, 暖冷房区画の番号 

ܴ 標準住戸 

I.1 線熱損失係数 

 

（以下、節番号及び表番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

 

I.2 線熱損失係数 

 

（以下、節番号及び表番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

付録 J パネルラジエーター 

（追加） 

付録 J パネルラジエーター 

J.1 記号及び単位 

（追加） J.1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 J.1 による。 

（追加） 

（表 J.1 追加） 

表 J.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

 ௫,ௗ 放熱器の最大能力 Wݍ
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ܳ௫,ு,ௗ 放熱器の最大暖房出力 MJ/h 

்ܳ,ு,ௗ 放熱器の処理暖房負荷 MJ/h 

 － ௐௌ,ௗ 放熱器の温水供給運転率ݎ

 ௌௐ 往き温水温度 oCߠ

（追加） J.1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 J.2 による。 

（追加） 

（表 J.2 追加） 

表 J.2 添え字 

添え字 意味 

݀ 日付 

݅ 放熱器, 配管, 暖冷房区画の番号 

 時刻 ݐ

J.1 温水供給運転率 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

 

J.2 温水供給運転率 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

付録 K ファンコンベクター 

（追加） 

付録 K ファンコンベクター 

K.1 記号及び単位 

K.1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 K.1 による。 

（追加） 

（表 K.1 追加） 

表 K.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

 ா,ௗ 放熱器の消費電力量 kWh/hܧ
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ܲ௫,ி ファンコンベクターの最大消費電力 W 

ܲ,ி ファンコンベクターの最小消費電力 W 

 ௫,ி ファンコンベクターの最大能力 Wݍ

 ௫,ௗ 放熱器の最大能力 Wݍ

 ,ி ファンコンベクターの最小能力 Wݍ

ܳ௫,ு,ி ファンコンベクターの最大暖房出力 MJ/h 

ܳ,ு,ி ファンコンベクターの最小暖房出力 MJ/h 

்ܳ,ு,ௗ 放熱器の処理暖房負荷 MJ/h 

 － ௐௌ,ௗ 放熱器の温水供給運転率ݎ

 ௌௐ 往き温水温度 oCߠ

（追加） K.1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 K.2 による。 

（追加） 

（表 K.2 追加） 

表 K.2 添え字 

添え字 意味 

݀ 日付 

݅ 放熱器, 配管, 暖冷房区画の番号 

 時刻 ݐ

K.1 消費電力量 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

K.2 消費電力量 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

 

付録 L 温水床暖房 

（略） 

（追加） 

付録 L 温水床暖房 

（略） 

L.1 記号及び単位 



No.071 
 

L.1.1 記号 

本計算で用いる記号及び単位は表 L.1 による。 

（追加） 

（表 L.1 追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 L.1 記号及び単位 

記号 意味 単位 

  温水床暖房の敷設面積 m2ܣ

 ு 暖冷房区画の床面積 m2ܣ

 － 温度差係数 ܪ

 ௫, 温水床暖房の単位面積当たりの上面最大放熱量 W/m2ݍ

ܳ௦௦,ௗ 放熱器の熱損失 MJ/h 

ܳ௫,ு,ௗ 放熱器の最大暖房出力 MJ/h 

்ܳ,ு,ௗ 放熱器の処理暖房負荷 MJ/h 

 －  温水床暖房の敷設率ݎ

 － ௨ 温水床暖房の上面放熱率ݎ

 － ௐௌ,ௗ 放熱器の温水供給運転率ݎ

ܴ 床暖房パネルを除く床下側の熱抵抗 m2K/W 

ܴ 床暖房パネル内の配管から床パネル床下側表面までの熱抵抗 m2K/W 

ܴ௦ 床暖房パネルの床下側表面熱伝達抵抗 m2K/W 

ܴ௦ 床暖房パネルの床上側表面熱伝達抵抗 m2K/W 

ܴ 床暖房パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵抗 m2K/W 

ܷ 床の部位の熱貫流率 W/m2K 

 ௌௐ 往き温水温度 oCߠ
 

（追加） L.1.2 添え字 

本計算で用いる添え字は表 L.2 による。 

（追加） 

（表 L.2 追加） 

表 L.2 添え字 

添え字 意味 

 当該住戸 ݐܿܽ

݀ 日付 
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݅ 放熱器, 配管, 暖冷房区画の番号 

 時刻 ݐ

L.1 熱損失 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

（付録 M 略） 

 

（以下、略） 

L.2 熱損失 

 

（以下、節番号の修正については省略する） 

 

（略） 

（付録 M 略） 

 

（以下、略） 

 


